
Verteilungsleitung:
Ausführung in Stahl- oder

Kupferrohr möglich

G 600 (TRGI)

G 459-1
HAE

Bei Fragen bezüglich der Mess- und Installationstechnik rufen Sie bitte unseren
Mitarbeiter Herrn El-Aissaoui (0214 / 8661-207) an.

Zweirohrbalgengaszähler
TE-HA (Guss)oder LG (Stahl) Anschluss-
formstück ist zu verwenden. 
Gaszähler, Gaszählerverschraubungen und
Gasdruckregelgerät werden durch die
Energieversorgung Leverkusen GmbH
(EVL) montiert.
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Stand April 2019

Auf den Einbau einer
Verschraubung kann
verzichtet werden.

Zuständigkeit VIU

Zuständigkeit EVL

Anschluss-Schema zur Erdgasversorgung

Einbau von GS bei
EFH u. MFH nach
Arbeitsblatt G 600.
Der Gasdruck wird vom 
VU angegeben.
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